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Legenda Impianto / Raccordi idraulici

1. Termostufa policombustibile 5. Vaso espansione fino a 160 mg 9. kitidraulico

2. Kit alimentazione automatico 6. Riduttore di pressione 3 bar 10. Centralina elettronica

2. Caldaia a gas 7. Valvola di non ritarno R : Ritorno impianto - (3/4')
4, Impianto termico 8. Cronotermostato ambiente M : Mandata impianto - (3/4')

Note/Specifiche

N. Componente interessato Nota / Specifica
1. Vaso BEspansione Vaso d'espansione da 8/10 It. Verificare che la capacita sia minore o uguale al 10% dell'acqua totale impianto. In alternativa se non presente caldaia a gas aggiungere vaso aggiuntivo sullimpianto
2. Impianto te rmico L'impianto termico potra essere formato da radiatori, fun-coils, pannelli radianti, pannelli a pavimento ecc

3. Kitidraulico Pompa di riscaldamento , scambiatore acs, valvola sicurezza 3 bar, valvola di scarico termico, valvola motorizzata acs, alimentatore automatico acqua impianto.



